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Lista de materiais - TÉRREO - PARTE I
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 159 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 95 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 471 pç
3/8" 37 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 37 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 232 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 359 pç
3/8" 37 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 37 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 68 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
35 mm² - Verde-amarelo 46.2 m
50 mm² - Verde-amarelo 46.2 m
70 mm² - Azul claro 46.2 m
70 mm² - Branco 46.2 m
70 mm² - Preto 46.2 m
70 mm² - Vermelho 46.2 m
95 mm² - Azul claro 82.02 m
95 mm² - Branco 82.02 m
95 mm² - Preto 82.02 m
95 mm² - Vermelho 82.02 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
16 mm² - Azul claro 120.97 m
16 mm² - Branco 48.05 m
16 mm² - Preto 24.67 m
16 mm² - Verde-amarelo 35.27 m
16 mm² - Vermelho 48.25 m
2.5 mm² - Amarelo 342.2 m
2.5 mm² - Azul claro 161.64 m
2.5 mm² - Vermelho 121.54 m
4 mm² - Amarelo 334.7 m
4 mm² - Azul claro 1304.3 m
4 mm² - Branco 573.89 m
4 mm² - Preto 469.88 m
4 mm² - Verde-amarelo 628.6 m
4 mm² - Vermelho 241.04 m
6 mm² - Azul claro 198.28 m
6 mm² - Preto 99.29 m
6 mm² - Verde-amarelo 111.12 m
6 mm² - Vermelho 98.99 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralelo - 2 teclas 4 pç
Interruptor simples - 1 tecla 3 pç
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç
Placa c/ furo 21 pç
Placa p/ 1 função 9 pç
Placa p/ 2 funções 119 pç
Placa p/ 3 funções 2 pç
S/ placa
Entrada USB 92 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 21 pç
Interruptor 2 teclas paralelas e tomada hexagonal (NBR14136) 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 6 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 101 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
90A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 16 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
250 A - 18 kA 1 pç
80 A - 4.5 kA 1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 10 pç
13 A - 4.5 kA 11 pç
25 A - 4.5 kA 5 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
6 A - 4.5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 8 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 8 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Acessórios para eletrocalha
Saída dupla para eletroduto 20 pç
Saída horizontal para eletroduto 3 pç
Cruzeta (X) reta 90°
100x100mm chapa 18 2 pç
Eletrocalha perfurada tipo C
100x100mm chapa 18 46.2 m
50x50mm chapa 18 39 m
Suporte vertical
120x146mm 37 pç
70x81mm 31 pç
T reto 90°
100x100mm chapa 18 3 pç
Tala plana perfurada
100mm 42 pç
50mm 16 pç
Tampa p/ Cruzeta (X) reta 90°
100x100mm chapa 18 2 pç
Tampa p/ T reto 90°
100x100mm chapa 18 3 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 46.2 m
50mm chapa 24 39 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 28.6 m
3/4" 756.1 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 7.2 m
1.1/4" 6.3 m
3" 35.83 m

Luminária e acessórios
Luminária Led Sobrepor
Ledvance Slim Plafon 95 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 300A 1 pç

Lista de materiais - TÉRREO - PARTE II

Quadro de Cargas (QUADRO ALOJAMENTOS1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 48 100 600 815 1085 1630 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QUADRO PM2 3F+N+T B1 380/220 V 48708 43900 R+S+T 13914 15000 14986 1.00 0.38 199.4 75.8 70 222.0 4.5 80 0.70 1.87 OK

1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 19 991 912 R 912 1.00 0.41 11.0 4.5 4 32.0 3 10 0.53 1.70 OK
2 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 16 835 768 S 768 1.00 0.41 9.3 3.8 4 32.0 3 10 0.20 1.37 OK
3 TOMADAS COPA F+N+T B1 220 V 3 3 2333 2100 S 2100 1.00 0.41 25.9 10.6 4 32.0 4.5 13 1.13 2.30 OK
4 TOMADAS CIRCULAÇÃO F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 0.41 17.2 7.1 4 32.0 3 10 0.26 1.43 OK
5 TOMADAS LIMPEZA F+N+T B1 220 V 8 889 800 R 800 1.00 0.41 9.9 4.0 4 32.0 3 10 0.14 1.31 OK
6 CONSULTORIO ODONTOLOGICO F+N+T B1 220 V 20 2222 2000 S 2000 1.00 0.41 24.6 10.1 4 32.0 4.5 13 0.51 1.68 OK
7 ALOJAMENTOS F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 T 2300 1.00 0.41 28.3 11.6 4 32.0 4.5 13 0.89 2.05 OK
8 CHUVEIRO FEM 1 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 1.00 0.41 59.9 24.5 16 76.0 4.5 25 0.61 1.77 OK
9 CHUVEIRO FEM 2 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.41 59.9 24.5 16 76.0 4.5 25 0.62 1.79 OK

10 CHUVEIRO MASC 1 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.41 59.9 24.5 16 76.0 4.5 25 0.57 1.74 OK
11 CHUVEIRO MASC 2 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 1.00 0.41 59.9 24.5 16 76.0 4.5 25 0.59 1.76 OK
12 CHUVEIRO MASC 3 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 S 5400 1.00 0.41 59.9 24.5 16 76.0 4.5 25 0.61 1.78 OK
13 AR 1 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.41 20.1 8.2 4 32.0 4.5 10 0.88 2.05 OK
14 AR 2 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.41 13.4 5.5 4 32.0 4.5 10 0.48 1.65 OK
15 AR 3 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 0.41 10.0 4.1 4 32.0 4.5 10 0.31 1.48 OK
16 AR 4 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 0.41 10.0 4.1 4 32.0 4.5 10 0.18 1.35 OK

QD1 3F+N+T B1 380/220 V 52673 47476 R+S+T 15266 16020 16190 1.00 0.38 214.8 81.6 95 269.0 10 90 0.59 1.76 OK
TOTAL 35 68 3 2 1 1 5 144591 133001 R+S+T 44952 43773 44276

Quadro de Cargas (QUADRO PM2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 48 100 600 1630 2100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 24 1252 1152 T 1152 1.00 0.38 15.0 5.7 2.5 24.0 4.5 8 0.59 2.46 OK
2 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 23 1200 1104 T 1104 1.00 0.38 14.4 5.5 2.5 24.0 4.5 8 0.83 2.70 OK
3 COPA F+N+T B1 220 V 1 2 1444 1300 S 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 4.5 10 0.44 2.31 OK
4 CIRCULAÇÃO E BANHEIRO F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.38 18.6 7.1 4 32.0 3 10 0.21 2.08 OK
5 SALA ADM1 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 T 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.31 2.18 OK
6 SALA ADM 2 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 S 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.47 2.34 OK
7 SALA ADM 3 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 S 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.63 2.50 OK
8 SALA ADM 4 F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 R 1500 1.00 0.38 19.9 7.6 4 32.0 3 10 0.82 2.69 OK
9 SALA ADM 5 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 S 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.61 2.48 OK

10 SALA ADM 6 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 R 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.35 2.22 OK
11 CIRCULAÇÃO PM2 F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 R 1800 1.00 0.38 23.9 9.1 4 32.0 3 10 0.58 2.45 OK
12 SALA PM2 F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 0.38 18.6 7.1 4 32.0 3 10 0.56 2.43 OK
13 SALA 2 PM2 F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 R 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 3 10 0.74 2.61 OK
14 SALA DE AULA F+N+T B1 220 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 0.38 15.9 6.1 4 32.0 3 10 0.61 2.48 OK
15 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 13 678 624 R 624 1.00 0.38 8.1 3.1 4 32.0 3 10 0.16 2.03 OK
16 VARANDA E COPA F+N+T B1 220 V 1 2 1444 1300 R 1300 1.00 0.38 17.3 6.6 4 32.0 4.5 10 0.41 2.28 OK
17 AR 5 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 S 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.81 2.68 OK
18 AR 6 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 T 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.88 2.75 OK
19 AR 7 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.38 21.7 8.2 4 32.0 4.5 10 1.03 2.90 OK
20 AR 8 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.38 21.7 8.2 4 32.0 4.5 10 0.81 2.68 OK
21 AR 9 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.38 21.7 8.2 4 32.0 4.5 10 0.82 2.69 OK
22 AR 10 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.38 21.7 8.2 4 32.0 4.5 10 0.66 2.53 OK
23 AR 11 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 S 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.53 2.40 OK
24 AR 12 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 T 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.47 2.34 OK
25 AR 13 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 S 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.58 2.45 OK
26 AR 14 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 T 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.72 2.59 OK
27 AR 15 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 S 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.92 2.79 OK
28 AR 16 F+N+T B1 220 V 1 2333 2100 T 2100 1.00 0.38 27.9 10.6 6 41.0 4.5 13 0.76 2.63 OK

TOTAL 60 153 4 4 8 48708 43900 R+S+T 13914 15000 14986
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DPS
275 V - 80 KA

QUADRO PM2

ILUMINAÇÃO 1  1152 W

8 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO15    624 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO 2  1104 W

8 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

VARANDA E COPA16   1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

COPA 3  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 517   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CIRCULAÇÃO E BANHEIRO 4  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 618   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

SALA ADM1 5  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 719   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

SALA ADM 2 6  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 820   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

SALA ADM 3 7  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 921   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

SALA ADM 4 8  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1022   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

SALA ADM 5 9  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1123   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

SALA ADM 6 10  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1224   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

CIRCULAÇÃO PM2 11  1800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1325   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

SALA PM2 12  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1426   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

SALA 2 PM2 13  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1527   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

SALA DE AULA 14  1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 1628   2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R  13914
S  15000
T  14986
Total  43900

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#70(70)35mm²

Conduto #100x100

Verde
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DPS
275 V - 80 KA

QUADRO ALOJAMENTOS1

QUADRO PM2 43900 W

80 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x100

70

DR

25 A

CHUVEIRO FEM 29   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

16

ILUMINAÇÃO 1   912 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

CHUVEIRO MASC 110   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

16

ILUMINAÇÃO 2   768 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

CHUVEIRO MASC 211   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

16

DR

25 A

TOMADAS COPA 3  2100 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

CHUVEIRO MASC 312   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

16

TOMADAS CIRCULAÇÃO 4  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 113   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS LIMPEZA 5   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 214   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 6  2000 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 315    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ALOJAMENTOS 7  2300 W

13 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR 416    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

CHUVEIRO FEM 1 8  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

16

QD1  47476 W

90 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#100x100

95

Potência instalada (W)
R  44952
S  43773
T  44276
Total 133001

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#95(95)mm²

Conduto ø3"(PVC)

250 A

Verde

Legenda de fiação - TÉRREO - PARTE I
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QUADRO ALOJAMENTOS1

Legenda de fiação - TÉRREO - PARTE II

DETALHE ILUSTRATIVO LIGAÇÃO INTERRUPTOR PARALELO
SEM ESCALA

FASE

NEUTRO

RETORNO

RETORNO

RETORNO

INTERRUPTOR 1 INTERRUPTOR 2

LAMPADA
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CONVIVÊNCIA

PM/2

PM/2- SALA DE AULA

PM/2
PM/2

ENTRADA PM/2

BA
N

H
EI

R
O

SAÍDA
SALA DE AULA

ACESSO A PM/2

S1

S3

COPA
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2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Cruzeta (X) 90°

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 40W

Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto
T reto 90°

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso

Lista de materiais - 1° PAVIMENTO - PARTE I
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 123 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 67 pç

Acessórios uso geral
Arruela lisa galvan.
1/4" 205 pç
3/8" 32 pç
5/16" 2 pç
Bucha de nylon
S10 2 pç
Distanciador baixo p/ tirante
38mm 2 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 32 pç
5/16"x2" rosca soberba 2 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total 88 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" 165 pç
3/8" 32 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm 32 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 34 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
50 mm² - Verde-amarelo 3.1 m
95 mm² - Azul claro 3.1 m
95 mm² - Branco 3.1 m
95 mm² - Preto 3.1 m
95 mm² - Vermelho 3.1 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
2.5 mm² - Amarelo 216.14 m
2.5 mm² - Azul claro 242.99 m
2.5 mm² - Branco 115.83 m
2.5 mm² - Vermelho 59.56 m
4 mm² - Azul claro 1047.65 m
4 mm² - Branco 348.55 m
4 mm² - Preto 347.42 m
4 mm² - Verde-amarelo 543.57 m
4 mm² - Vermelho 351.67 m
6 mm² - Azul claro 35.29 m
6 mm² - Branco 20.31 m
6 mm² - Preto 14.99 m
6 mm² - Verde-amarelo 22.37 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 1 pç
Placa c/ furo 14 pç
Placa p/ 1 função 7 pç
Placa p/ 2 funções 100 pç
Placa p/ 3 funções 1 pç
S/ placa
Entrada USB 81 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 18 pç
Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 88 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 3 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 27 pç
13 A - 4.5 kA 2 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
6 A - 4.5 kA 3 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 4 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 2 pç

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Acessórios para eletrocalha
Saída dupla para eletroduto 4 pç
Saída horizontal para eletroduto 10 pç
Cruzeta (X) horizontal 90°
100x50mm chapa 18 1 pç
Eletrocalha perfurada tipo C
100x100mm chapa 18 1.9 m
100x50mm chapa 18 2.68 m
50x50mm chapa 18 36.8 m
Suporte vertical
120x146mm 2 pç
70x81mm 29 pç
70x96mm 3 pç
T reto 90°
100x100mm chapa 18 1 pç
Tala plana perfurada
50mm 22 pç
Tampa p/ T reto
100mm chapa 18 1 pç
Tampa p/ cruzeta 90°
100mm chapa 18 1 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 4.58 m
50mm chapa 24 36.8 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 4.85 m
3/4" 554.26 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 6.2 m

Luminária e acessórios
Luminária Led Sobrepor
Ledvance Slim Plafon 67 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Lista de materiais - 1° PAVIMENTO - PARTE II

Legenda de fiação - 1° PAVIMENTO
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